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PLANOS DE REFERENCIA
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Vo. Bo. APROBACIÓN

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE

ESCALA FECHA

ARCHIVO FECHA COPIA

DIBUJÓ ELABORACIÓN

PLANO No. PLANO No.

A

1 2 3 4 5 6

A

PLANO No.PLANO No.

ARQ. JUAN CARLOS ROMÁN

A - 003 A - 003

A - 003 A - 003

PANEL PARA TOMACORRIENTE

ESC 1: 10
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PANEL PARA INTERRUPTOR

ESC 1: 10

PANEL PARA INTERRUPTOR

ESC 1: 10

PANEL PARA TOMACORRIENTE

ESC 1: 10

D10

D11

D12

Tubo conduit pvc 3/4″

Caja para tomacorriente 5800 

Codo para tubo conduit pvc 3/4″

Soporte en tabla de madera 1 cm

Viguetas 

Columnetas

INSTALACIÓN PARA INTERRUPTOR

ESC 1: 10

D14INSTALACIÓN PARA TOMACORRIENTE

ESC 1: 10

D13

INSTALACIÓN PARA INTERRUPTOR

ESC 1: 10

INSTALACIÓN PARA TOMACORRIENTE

ESC 1: 10

D15

D16

MONTAJE  TOMACORRIENTE

ESC 1: 5

D17

PANEL PARA AISLAMIENTO
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